
N° pozz. - Lunghezza tratto PN1 PN2 PN3 PN4 Impianto di sollevamento29.32 35.08 31.04 2.17
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Interferenza
Fognatura meteorica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1.74 5.32 1.90 2.07 3.72 2.22 4.04 5.52 5.84 1.39 2.96 1.51 2.06 4.35 0.98 2.22 2.75 1.46 4.38 5.78 2.31 1.71 3.60 4.47 2.18 1.98 4.46 6.82 2.90 1.71 4.39 2.41 2.13 2.16 7.51 1.02 2.17
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N° pozz. - Lunghezza tratto
Pendenza posa condotta
Materiale - Diametro
Pendenza strada
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LOTTO 1

BASSO LIVELLO

FLYGT ENM-10

CAVO L=13m

ALTO LIVELLO

FLYGT ENM-10

CAVO L=13m

FISSAGGIO A FUNE

PER REGOLATORE

DI LIVELLO

FUNE Ø8mm

ACCIAIO INOX

ZAVORRA IN

CALCESTRUZZO

F
D

U
9
1

TUBO PE Ø110mm

SENSORE

ULTRASUONI

150

150

RESPONSABILE TECNICO PROGETTAZIONE

D13LG022

PROGETTO DEFINITIVO

Indicate

N.

SCALA:

Codice Elaborato

File

PRIMA EMISSIONE

NOTA

00

REVISIONE

ALLEGATO

Commessa

REDATTO

DATA

Profili fognatura civile

PROGETTAZIONE

12.1

D13LG022-DEF-12.1-R0

  Ing. Lorenzo GENTILIN

Ing. Lorenzo GENTILINIng. Matteo BOSCHETTI

VERIFICATO

S.A.G.E.I.
Studio di Ingegneria & Architettura

Z:\ANNO-2013\D13LG022\PROGETTO\DISEGNI\D13LG022-DEF-012-R1.DWG

PIANO LOTTIZZAZIONE "VIA POZZETTI"

(C2-8029)

Comune di Arzignano (VI)

MARZO 2015

IL PROGETTISTA

Ing. Lorenzo GENTILIN

COMMITTENTI

Tibaldo Claudio & Figlio SNC: Via Calavena Alta, 77- 36071

Arzignano (VI) - C.F./P.I.V.A 01693720243

FIRMA

Via Poggio di Giano, 3 - 36071 ARZIGNANO (VI)

tel. 0444/670399 - fax. 0444/451123

e-mail: info@sagei.com   pec: sagei.cert@pec.it   Web: www.sagei.com

Sede:

Planimetria fuori scala


